
Схема коммуникации  КЛПУ - Водоснабжение 

водяной счетчик

Мерт ВТ-100

Условные обозначения : Сети водопроводные Наименование Год постройки Адрес Материал Диаметр Год послед.ремонтаПротяженность Состояние обор. сетей Примечание

Сети водопровод. 1963 пром.площадка Труба сталь. 108мм нет 700м Требует замены

Сети водопровод. 1963 Насосн. 1под.-пром.площадкаТруба сталь. 114мм нет 5000м Требует замены

Сети водопровод. 1963 пром.площадка-жил/поселокТруба сталь. 108мм нет 1000м Требует замены

Сети водопровод. 1963 здания пром.площадкиТруба сталь. 15мм 1975 100м Требует замены

насосная 2-го 

подъема

Электростанция СН.

гости-

иница     здание  А У П Котельная                       РЭБ Материальный склад         КЛПУ

от насосн.1-го

подъема 

ГСМ

Цех "А"                                                         ГЩУ                        Цех "Б"

КРП

Резервуар 900м3

L=5000м
Ду=114мм

L=1000м
Ду=108мм

На жил.

поселок  Тамды

На ТУСМ

Насосы хоз.-питьевые ВКС-2/26-3шт., 
производственные СМ 80-50-200/5-2шт.,
пожарные 8К12-2шт.Общее состояние-норма


